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TÓM TẮT:  
Sử dụng bộ điều khiển dự báo để điều khiển mức nước bao hơi của nhà máy nhiệt điện Phả Lại
dựa trên mạng nơron đã đạt được chất lượng tốt hơn so các bộ điều khiển kinh điển.


